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1. Guide d’installation 

1.1 La sécurité d’abord 

Veuillez observer toutes les informations suivantes sur la sécurité et 

l’utilisateur :

Les règlements locaux pertinents pour l’exploitation des appareils 
électriques s’appliquent toujours.

Indique : Risques découlant de dommages à l’appareil Risques pour 
d’autres utilisateurs.

Indique : Courants électriques dangereux /
Dangers pour la vie et les parties du corps.

Indique : informations et particularités importantes.
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1. Approprié pour des garages, des abris d’auto ou extérieurs aussi bien que pour 

des garages souterrains de stationnement, des blocs d’appartement, des 

stationnements d’hôtel etc.

2. pour le montage mural ou l’autoportant avec la colonne en acier inoxydable 

Duostar assortie.

3. Classe IP : IP 55 (à l’épreuve des éclaboussures)

Charge station ne doit pas être directement exposé à la lumière du soleil.

Le site d’installation doit offrir une protection contre la pluie et la course

l’eau ou d’autres liquides.

Éloignez-vous du feu pour assurer votre sécurité personnelle.

Le site d’installation doit offrir suffisamment d’espace.

 

 

Nous recommandons que ce produit soit installé dans un endroit imperméable et 

résistant au soleil, ou qu’il puisse être équipé d’une fonction protectrice. Cela peut 

réduire les risques de défaillance et prolonger la durée de vie du produit. Si vous 

avez besoin de soutien, veuillez contacter votre pince sup. 
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1.1.1 Sécurité et informations utilisateur  

 

 

La tension nominale doit    Station de recharge doit être connectée

être observés.     à un conducteur de terre protectrice

 

 

 

1. Idéalement, le site d’installation devrait déjà  1. Idéalement, l’entrée des câbles se fait 

prévoir un raccordement au réseau électrique.    par le dessous de la base du boîtier.  

2. Sinon, un câble d’alimentation     2.  L’alimentation électrique au-dessus ou 

doit être installé en particulier.       au-dessous de la surface possible. 

 

3. Si vous n’êtes pas sûr, veuillez contacter votre

Entrepreneur électrique spécialisé.
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L’alimentation électrique de la boîte de distribution d’énergie 

domestique doit être protégée séparément par un disjoncteur 

miniature de dimension appropriée et précise (caractéristique C)

Respecte les exigences, les normes et les lignes directrices en 

matière de sécurité technique al l. 

Représente l’état actuel de la technologie

La détection actuelle des défauts de DC est exigée par la loi dans 

de nombreux pays.
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1.2 Paquet de livraison / pack accessoire 

 

Manuel d’installation du produit           1 

Carte RFID                 3 

Instruction                 1 

Manuel de fonction APP         1 

Manuel d’installation            1 

Dessin d’installation                     1 

Déclaration de confirmation de l’UE    1 
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1.3 Exigences d’installation 

La surface d’installation   Le substrat de montage doit être de  Les distances minimales 

mesure au moins     niveau et ferme.                  Par rapport aux autres

262 x 222 mm             installations techniques  

(hauteur x largeur) .             doivent être respectées.

La hauteur d’installation est                  Le site d’installation doit être librement

entre 140 et 160 cm                       accessibles.

(du sol au bord inférieur du logement).
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1.4 Choses à faire et à ne pas faire 

Le câble de charge ne doit pas être sollicité                   Le câble de charge et le connecteur de

Pendant le processus de charge.                      charge ne doivent pas être renversés.

Le câble de charge ne doit pas être enroulé,                  Le câble de charge doit être bien serré

ou tordu.                                   et rangé.
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1.5 Notes d’installation 

(Dé)installation et réparations ne doivent être effectuées que par 

un entrepreneur spécialisé en électricité

Aucune modification ne doit être apportée à la borne de 

recharge

Aucun des composants ne doit être maintenu par l’utilisateur

Les modèles différents ont un peu de différence dans leur    

tailles , l’apparence et la fonction 
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1.6 Nettoyage et entretien 

La station de recharge ne doit être     L’entretien doit être vérifié régulièrement.  

nettoyée qu’avec un chiffon sec.      

Le câble doit être vérifié régulièrement s’il y a des dommages ou 

un phénomène de vieillissement.
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1.7 Introduction 

1.7.1 Informations sur les produits 
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1.7.2 Spécifications techniques 

Nommer Spécifications techniques

Règlements CEI 61851-1

Mode de puissance de charge 3 à 22 kW

Tension nominale 400 V / 3 AC

Courant évalué à 32 A réglable de 6 à 32 A en 1 

étapes A

Fréquence nominale 50 Hz (hz)

Technologie de connexion Technologie de pince à vis

Connexion de charge / couplage Type 2

Longueur du câble de charge 3,5 m, 5 m, 7,5 m

Opération / informations sur l’état Lumières LED et écran LED

Classe IP IP55 (étanche)

Détection des courants résiduels AC 30mA, DC 6 mA

Ventilation Aucune ventilation n’est requise

Température de fonctionnement -30°C - + 50°C

Classe de protection I

Catégorie survoltage

Poids Extrait 1

Note1：2080-SES-32-5C-3 6.5Kg

    2030-SES-32-O-3 3.5Kg
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1.7.3 Les dimensions 
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1.7.4 Dessin 

Dessin d’installation
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1.7.5 Plaque de montage 

Plaque de montage

Fixé derrière le boîtier de la station de 
recharge

Plaque de montage

Fixé au mur
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1.7.6 Boulons et vis d’expansion 

Vis et outils pour fixer la station de recharge

Crochet : il est utilisé pour le vent et fixer le câble de charge
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1.7.7 Corps de station de charge 
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1.7.8 Prise de charge 

V4-DSIEC2b-EV32P      V4-DSIEC2e-EV32P

Pistolet de charge :  Fournir 16A / 32A pour choisir 

Performances de protection supérieures, le niveau de 

protection atteint IP54 (état de fonctionnement) 
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1.7.9 Style  -   mur monté 

Spécifications techniques
 Méthode d’installation :  mur monté

 Puissance maximale :  22kW

 Interface de communication (facultatif) :

GPRS  ■ WIFI  ■ RFID

 Protection extérieure : 

o Sans alimentation électrique - la qualité de protection 

étanche peut atteindre jusqu’à IP55

o Avec l’alimentation électrique-L’état de qualité de 

protection imperméable à l’eau peut atteindre jusqu’à 

IP54, sous état de couplage.

 Règlement sur la sécurité : Rencontrez l’IEC 61851 et l’IEC 62196

 Température de fonctionnement :

o Température ambiante - 30 °C à 50 °C
Type de sortie :

 EN 61851-1 MODE 3 OR MODE 2

 22KW :400VAC@32A

Fonctions de base :
 Mode de départ : 

o Charge lors de la prise

o Frais intelligents pour APP

 Fonction de rappel :

o Indication de charge

o Indication de défaut

 Fonction d’auto-test : auto-position de défaut (peut être vérifiée en 

arrière-plan après avoir été mise en réseau)

 Interaction homme-ordinateur

 Protection de la sécurité

o Double détection et protection des fuites

o Protection de bouton d’arrêt d’urgence

o Sur le courant, sur tension, sous tension et sur la 

protection contre la température

 Enregistrement des données en cas d’coupure de courant (peut être 

vérifié dans le système d’arrière-plan en cas de réseau)

 La protection contre les surtensions répond à la dernière norme IEC 

61851

 EMC répond à la dernière norme IEC 61851
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1.7.10 Style  -  Pieu 

Spécifications techniques
 Méthode d’installation : monté de type pieu

 Puissance maximale : 22kW

 Interface de communication : (facultatif) 

GPRS  ■ WIFI  ■ RFID

 Protection extérieure : 

o Sans alimentation électrique - la qualité de protection 

étanche peut atteindre jusqu’à IP55

o Avec l’alimentation-L’état imperméable à l’eau de qualité 

de protection peut atteindre jusqu’à IP54, sous couplage 

state

 Règlement sur la sécurité : Rencontrez l’IEC 61851 et l’IEC 62196

 Température de fonctionnement : 

o Température ambiante - 30 °C à 50 °C

Type de sortie
 EN 61851-1 MODE 3 OR MODE 2

 22KW :400VAC@32A 

Fonctions de base
 Mode de départ

o Charge lors de la prise

o Frais intelligents pour APP

 Fonction de rappel : 

o Indication de charge

o Indication de défaut

 Fonction d’auto-test : auto-position de défaut (peut être vérifiée en 

arrière-plan après avoir été mise en réseau)

 Interaction homme-ordinateur :

 Protection de la sécurité

o Double détection et protection des fuites

o Protection de bouton d’arrêt d’urgence

o Sur le courant, sur tension, sous tension et sur la protection 

contre la température

 Enregistrement des données en cas d’coupure de courant (peut être 

vérifié dans le système d’arrière-plan en cas de réseau)

 La protection contre les surtensions répond à la dernière norme IEC 

61851

 EMC répond à la dernière norme IEC 61851
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1.8 La procédure d’installation 

1.8.1 Outils d’installation 

Perceuse électrique       Clé             Ruban adhésif     Pilote de boulon 

Pinces                Couteau           Ciseaux             Crayon

  Vis                                   Marteau 
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1.8.2 Processus d’installation 

 Collez le dessin sur le mur avec du          2. Percez des trous dans les quatre coins

ruban adhésif pour décider de la position       avec une perceuse électrique.

du trou de forage. 

3. Frappez les vis d’expansion dans les trous           4. Accrochez la plaque de montage sur les vis.

fixes avec un marteau.       
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5. Serrez les vis supérieures avec une clé.        6. Serrez les vis inférieures avec une clé.

7. Accrochez le corps principal de la station de   8. Serrez la vis antivol pour assurer la plaque  

charge sur le support.                             de sécurité extérieure.
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 Utilisez un crayon pour dessiner l’emplacement  10.Use une perceuse électrique pour faire

où le crochet doit être perforé.             trous dans la position de dessin. 

 Enfoncez les vis d’expansion avec un    12.Serrez les vis avec un clé.

marteau.         
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1.8.3 Connexion électrique 

 

 

 

 

!!! ATTENTION !!!
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1.9 Première mise en service 
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Avant la première mise en service : 
Conformément à l’ordonnanceur les conditions générales de raccordement au réseau et son utilisation 
pour l’approvisionnement en électricité en basse tension (Ordonnance sur la connexion basse 
tension - NAV) » dans le §19, les points suivants doivent être clarifiés avec l’opérateur de réseau :

« Article 19 Fonctionnement des systèmes électriques, des consommables et des dispositifs de recharge,

(1) Le système et les consommables doivent être exploités par le connecteur ou l’utilisateur de manière 
à ce que les défauts se produisent d’autres connecteurs ou utilisateurs et que des répercussions 
perturbatrices sur les installations de l’opérateur réseau ou des tiers soient exclues.

(2) Les extensions et les modifications apportées aux systèmes ainsi que l’utilisation d’appareils
Aviser les opérateurs de réseau si cela augmente l’apacity c à maintenir ou avec des répercussions réseau 
est à prévoir. Les dispositifs de recharge pour les véhicules électriques sont également avant la mise en 
service pour communiquer. Leur mise en service nécessite également le consentement préalable de 
l’opérateur du réseau, si leur puissance totale dépasse12 kilovoltampères par système électrique ; 
l’opérateur du réseau est-il dans ce cas, obligé de s’exprimer dans les deux mois suivant la réception de 
la notification. Est-ce vrai opérateur réseau, il a l’obstacle, des mesures correctives possibles de t-il 
opérateur de réseau et la partie connectée ou l’utilisateur et un temps requis pour cela par 
l’opérateur de réseau. L’opérateur réseau peut réguler les détails du contenu et de la forme des messages.

(3) Le connecteur ou l’utilisateur doit en informer l’opérateur de réseau avant de mettre en place son 
propre système. Les connecteurs ou l’utilisateur doivent prendre les mesures appropriées pour s’assurer 
que sa propre usine n’a pas de répercussions néfastes sur le réseau d’approvisionnement en électricité. 
La connexion de propres systèmes doit être coordonnée avec l’erator d’opde réseau. Il peut s’agir du lien 
entre le respect de la loi et la rendre dépendante des mesures à prendre pour se protéger contre la 
tension inverse conformément à l’article 20.
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Avant la première mise en service d’une voiture électrique, les tests suivants doivent être effectués 

avec un adaptateur pour la simulation de véhicule (CP) selon VDE 0122-1 : 

 

 

(Pour la planification, l’installation, l’exploitation et l’utilisation, s’il vous plaît suivre le
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1.10 Environnement 

 Ce dispositif est utilisé pour recharger les véhicules électriques et est soumis à la directive 
européenne 2012/19 / UE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(WEEE).  

 

 L’élimination doit être conformément au Règlement national et régional sur l’équipement 
électrique et électronique, respectivement. 

 

 Les vieux appareils et batteries ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers 
ou des déchets encombrants. Avant que l’appareil ne soit éliminé s’il est rendu inutilisable.  

 

 Disposez du matériel d’emballage dans le contenant de collecte habituel de votre région 
pour le carton, le papier et les plastiques. 
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1.11 Contact 

 

Add: 10 Place Pinel
75013 Paris, France 
Site : www.wallboxecomax.fr 
Email : contact@wallboxecomax.fr


